
後台浄水場水質管理目標検査結果表（浄水場出口管理目標）

６月 １２月 ６月 １２月 ６月 １月 ６月 １月

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） 0.00005以下 0.000004 0.000003 0.000002未満 0.000002未満 0.000003 0.000002 0.000002未満 0.000002未満

木崎浄水場水質管理目標検査結果表（浄水場出口管理目標）

６月 １２月 ６月 １２月 ６月 １月 ６月 １月
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） 0.00005以下 0.000003 0.000002未満 0.000002未満 0.000002未満 0.000002未満 0.000002未満 0.000002未満 0.000002未満

瓜連浄水場水質管理目標検査結果表（浄水場出口管理目標）

６月 １２月 ６月 １２月 ６月 １月 ６月 １月
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） 0.00005以下 0.000002 0.000002未満 0.000002未満 0.000002未満 0.000002未満 0.000002未満 - -

※瓜連浄水場は令和５年度より木崎浄水場と統合
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